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INFORME ENERGETICO

El sistema de gestion energético del centro esta basado segin UNE-EN ISO 50001:2018.
Los datos de que disponemos son el fruto del analisis de los consumos de las diferentes
fuentes de energia primaria que se utilizan, asi como de diferentes tablas publicadas por el
EVE, IDAE, Aemet y Euskalmet.

Identificacion de las fuentes de energia actuales

En la actualidad, en el CIFP REPELEGA LHIl se utilizan las siguientes fuentes de energia

primaria:
Gasoleo, Electricidad, Gas, Biomasa, Geotermia, Aero termia, Solar térmica,
Micro cogeneracion.

Aunque uUnicamente el gaséleo, la electricidad y el gas natural son de uso habitual y
continuo, el resto de fuentes de energia son de uso educativo y puntual por lo que su

consumo no es significativo.

Los consumos de gasoleo estan diferenciados en dos ramales: Norte y Sur.
La electricidad esta diferenciada en fuerza y alumbrado.

El gas natural se utiliza para calefactar el aula del polideportivo.

A continuacioén, se muestran los consumos realizados en el ano escolar 23-24.

Curso 20-21 Curso 21-22 Curso 22-23 Curso 23-24

1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s
Energia activa total (kwh) (contador principal) 64596| 42417,81 67854 35867 60026 26186 51588 27373 -20% -21%
Energia activa polideportivo (kwh) 11371 7736,4 16110,6 7952,2 12742,7 8943 12465,2 8542,7 -7% 4%
Energia activa centro (kwh) 53225 34681,41 51743 27915 47283 17243 39122,8 18830,3 -23% -29%
Energia reactiva centro (kvarch) 10211 15156 6770 1308 3218 232 629 100 -91% -98%
Gasoil (1) 9830 4484,1 12066 2457 8560 1650 4562 1586 -55% -45%
Gas natural (m3) 500,4 34,71 1811,0 583 2768 664 3304,8 662,17 95% 55%
lluminacién 25548 16647 24837 13399 22696 8277 18779 9039 -23% -29%
Fuerza 27677 18034 26907 14516 24587 8966 20344 9792 -23% -29%
Gasoleo noroeste 6390 2915 7843 1597 5564 1073 2965 1031 -55% -45%
Gasdleo suroeste 3441 1569 4223 860 2996 578 1597 555 -55% -45%

Se puede observar un aumento del consumo en el polideportivo por los nuevos ciclos que se
imparten con respecto a otros cursos. Cabe destacar la disminucion del consumo eléctrico

sobre todo en el segundo semestre gracias a las medidas de eficiencia energética
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implantadas y a la ampliacion de la planta fotovoltaica en febrero de 2023 a la existente
desde julio de 2021.
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A continuacién, se muestra el desempeno de la instalacién fotovoltaica.

Energia (MWh) Consumo (MWh)
Consumida . Desde Desde la Red
Proporcionada a i K HORAS DE | KWh/HORA
de % Potovoltaic Electrica OBSERVACIONES
. la Red SOL SDE SOL
Produccion a% MWh
SEPTIEMBRE 2,25 99,91 2 21,62 8,14 165,5 13,6
OCTUBRE 1,71 99,94 1 15,53 9,28 126,9 13,5
NOVIEMBRE 1,06 100,00 1 11,2 8,40 91 11,6
DICIEMBRE 0,61 99,84 5 7,1 7,93 63,1 9,7
ENERO 1,12 99,56 1,51 8,25 12,51 75,1 14,9
FEBRERO 3,22 68,05 2,63 26,8 8,80 145,5 22,1
MARZO 3,52 57,22 5,19 33,7 6,93 134,3 26,2
ABRIL 3,50 40,29 3,89 44,95 4,29 190,8 183
MAYO 3,83 49,29 4,62 51,02 3,67 176,3 21,7
JUNIO 3,82 45,25 5,09 51,09 3,66 166,2 23,0
JULIO 3,22 38,70 6,16 50,23 3,19 141,4 22,8
AGOSTO 2,26 26,82 3,47 43,32 2,95 192,2 11,8
PROMEDIO 30,12 68,74 41,56 30,40 79,75 139,025 17,4

A continuacion se muestran los usos energeticos generales:

USOS ENERGETICOS CURSO 23-24

| Energia reactiva centro
(kvarch)

Gasoleo noroeste
22%
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Equivalencias utilizadas

. L Factor de
consumo final directo Energia primaria -
emision
unidadey Tep |Consumo Tep MWh tCO2/ tep
Gasoleo Ay B |L 1 1.181] 1.12 13.02 3.06
Gas natural [Nm3 1 910| 1.07 12.44 2.34
tCO2/MWh
MWh tep tep/MWh
final
| Electricidad 1 0,086] 0,19 0,27
tn CO2 equivalentes Kg_rs o2
Consumo real tep (energia final) equivalentes
USO ENERGETICO Total |% relativ.| Total
Energia reactiva centro (kvarch) 1 kVarh 0,063 tep 0,20 0,00] 197
Illuminacion 38 MWh 3,26 tep 10,23 0,21 10233
Fuerza 41 MWh 3,531 tep 11,09 0,23 11086
Gasoleo noroeste 3.996 L 3,384 tep 10,35 0,22 10355
Gasoleo suroeste 2.152 L 1,822 tep 5,58 0,12 5576
Gas Natural 3.967 Nm3 4,359 tep 10,20 0,21 10201
TOTAL 1
Totales [ 16,42]tep 47,65 47.647,35]
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